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Untersuchung: Umfassende Trinkwasseruntersuchung +

Sonder-PSM( Fremdlabor agrolab)
Probenahmeort/-stelle:  ON GoRweinstein
Probenbeschreibung: Trinkwasser
Probenahme durch: Fa.analab
Probenehmer (Name):  Herr Weber

Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 (K19) Zweck A, DIN ISO 5667-5 (A14)
(DIN, Beschreibung)
Probenahmedatum: 13.09.2017 Uhrzeit: 12:47

Probeneingang - Labor:  13.09.2017
Proben-Nr. (analab-Nr.): 17 09 194/1
Untersuchungszeitraum: 13.09. —28.09.2017

Hinweis fur gem. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse:

Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gem. §16 TrinkwV 2011 verpflichtet ist, unverziglich jede Grenzwertliber-
schreitung sowie jedes Erreichen bzw. Uberschreiten des technischen MaRnahmenwertes, den zusténdigen Uberwachungsbe-
hérden anzuzeigen. Zudem ist jeder Wasserversorger nach § 15 TrinkwV 2011 verpflichtet eine Kopie der Niederschrift innerhalb
von zwei Wochen nach dem Zeitpunkt der Untersuchung dem Gesundheitsamt zu (ibersenden. Falls Sie unser Labor mit der
Weitergabe der Ergebnisse an die zusténdige Behdrde beauftragt haben, geschieht dies durch uns:

Das Priifergebnis wurde auftragsgemal an die zustandige Behorde weitergeleitet: [ ja [] nein

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchten Priifgegenstdnde. Die nur auszugsweise Vervielféltigung oder Abanderung des Berichls ist ohne
unsere schrifiche Genehmigung nicht zuldssig. Die Verantworiung fir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur dbernommen, wenn diese durch sinen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefihrt wurde.
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Untersuchungsergebnis:

Mess- und Probenahme- Kennzahl 1230/0474/00530

stelle: Name GoRweinstein, Rathaus, Flur, WB

Wassergewinnungsanlage: ON GoBkweinstein

Proben-ID des Labors: 1709194-1

Probenahme: Datum 13.09.2017

Uhrzeit 12:47

Probengewinnung: Stichprobe Medium:  Trinkwasser kalt

Messprogramm:

Nr. Parameter Son- Mess- Einheit Probenvorbehand-
der- wert/ lung
zei- Unter-
chen  schl.

1 1776 Koloniezahl 22 °C (TrinkwV 2001) 0 KbE/ml

2 1777 Koloniezahl 36 °C (TrinkwV 2001) 0 KbE/mI

3 1772 Escherichia coli 0 KbE/100ml

4 1773 Coliforme Bakterien 0 KbE/100ml|

5 1774 Enterokokken 0 KbE/100ml

6 1778 Clostridium perfringens (einschl. Sporen) 0 KbE/100ml

7 1021 Wassertemperatur (vor Ort) 14,8 °C

8 1081 Elektrische Leitfahigkeit bei 25 °C 719 pS/cm

9 1061 pH-Wert (vor Ort) elektrometrisch 7,45

10 1042 Geruch 100

11 1052 Geschmack 100

12 1027 spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm < 0,01 1/m

13 1035 Triibung in Formazineinheiten 0,70 TE/F

14 1248 Ammonium < 0,02 mgl/l

15 1231 Cyanid, gesamt < 0,002 mg/l

16 1246 Nitrit < 0,01  mg/l

17 1532 Permanganat-Index 0,65 mg/l

18 1321 Fluorid 0,016 mg/l

19 1325 Bromat < 0,01 mg/|

20 1331 Chlorid 16,6 mg/l

21 1244 Nitrat 22,3 mg/l

22 1313 Sulfat 18,7 mg/|

23 1131 Aluminium < 0,01 mg/|

24 1145 Antimon < 0,001 mgl/l

25 1142 Arsen < 0,001  mg/l

26 1138 Blei < 0,001 mg/l

27 1211 Bor < 0,1 mg/|

28 1165 Cadmium < 0,0005 mg/l

29 1151 Chrom gesamt < 0,005 mg/l

30 1182 Eisen < 0,01 mg/l

31 1161 Kupfer < 0,01  mg/l

32 1112 Natrium 459 mgll

33 1188 Nickel < 0,001 mg/l

34 1171 Mangan < 0,005 mg/l

35 1218 Selen < 0,001 mg/l

36 1166 Quecksilber; gesamt < 0,0004 mg/l

37 1122 Calcium 75,6 mg/

38 1121 Magnesium 43,2 mg/|

39 1113 Kalium 0,914 mg/l

40 1472 Siurekapazitét bis pH 4,3 6,40  mmolll

41 1479 Harte 20,5 °dH

42 1077 Sattigungsindex (C10) 0,257

43 1076 pH-Wert berechnet nach Sattigung mit CaCO3 T.27

44 1078 Calcitlosekapaziat (C10) -22,3 mg/l

45 2371 Benzol < 0,3 pg/l

46 2008 1,2-Dichlorethan < 2 Hg/l

47 2021 Tetrachlorethen + Trichlorethen (Summe nach < 1 pg/l

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchlen Priffgegenstinde. Die nur auszugsweise Vervielfaltigung oder Abdnderung des Berichts ist ohne

uns
Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde.

ere schriftiche Genehmigung nicht zuldssig. Die Verantwortung fir die Richligkeit von Probenahme und Transport wird nur {ibernommen, wenn diese durch ainen
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Nr. Parameter Son- Mess- Einheit Probenvorbehand-

der- wert/ lung

zei- Unter-

chen  schl.
48 2080 Trihalogenmethane (nach TrinkwV) < 1 Mg/l
49 2454 Benzo(a)pyren < 0,005 pg/l
50 1570 PAK (Summe nach TrinkWV 2001) < 0,01 pgll
51 1523 TOC 0,60 mag/l
52 1360 Uran 0,1 Mg/l Fremdlabor agolab
53 3051 Atrazin 0,03 pgl/l
54 3054 Desethylatrazin 0,08 gl
55 3055 Desethylsimazin < 0,02 gl
56 3063 Desethylterbuthylazin < 0,02 gl
57 3101 Diuron < 0,02 gl
58 3122 Ethidimuron < 0,03 ugll
59 3061 Propazin < 0,03 gl
60 3052 Simazin < 0,02 gl
61 3187 Aclonifen < 0,03 pg/l
62 3151 Cypermethrin < 0,03 g/l
63 3185 Azoxystrobin < 0,02 g/l
64 3102 Bentazon < 0,02 pall
65 3228 Boscalid < 0,03 gl
66 3157 Bromoxynil < 0,03 g/l
67 3146 Chlorthalonil < 0,03 Mg/l
68 3111 Chlortoluron < 0,01 pgf
69 3208 Clomazone < 0,03 g/l
70 3252 Clothianidin < 0,01 ugll
71 3004 Cyproconazol < 0,03 gl
72 3147 Dicamba < 0,05 g/l
73 2228 Dichlorprop < 0,02  pgl/
74 3078 Difenoconazol < 0,02 pgl
75 3126 Diflufenican < 0,03  ugl/l
76 3320 Dimethenamid < 0,015 g/l
77 3030 Dimethoat < 0,03 Mg/l
78 3210 Dimethomorph i 0,03 gl
79 3184 Epoxiconazol < 0,03 g/l
80 3179 Fenoxaprop < 0,03 g/l
81 3211 Fenpropidin < 0,03 g/l
82 3195 Fenpropimorph < 0,01 ugfl
83 3244 Florasulam < 0,02 Mg/l
84 3213 Fluazinam < 0,03 g/l
85 3214 Flufenacet < 0,02 Hg/l
86 3266 Fluopicalide < 0,03 Mg/l
87 3159 Fluroxypyr < 0,05 g/l
88 3215 Flurtamone < 0,03 g/
89 3002 Glyphosat < 0,03 gl
90 3076 Imidacloprid < 0,03 Mg/l
91 3199 lodosulfuron-methyl < 0,05 Mg/l
92 3107 Isoproturon < 0,02 g/
93 3183 Kresoxim-methyl < 0,03 gl
94 3158 Lambda-Cyhalothrin < 0,05 g/l
95 2226 MCPA < 0,03 pall
96 3237 Mesotrione < 0,03  pg/l
97 3068 Metalaxyl < 0,02 g/l
98 3180 Metazachlor < 0,02 gl
99 3140 Metolachlor < 0,02 pall
100 3058 Metribuzin < 0,03 g/l
101 3218 Nicosulfuron < 0,02 Hg/l
102 3040 Pendimethalin < 0,02 Hg/l
103 2960 Pethoxamid < 0,03 gl
104 2961 Propamocarb < 0,03  pg/
105 3010 Propiconazol < 0,02 Kgll
106 3170 Prosulfocarb < 0,05 g/l
107 3239 Prosulfuron < 0,03 pg/l

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschiiefilich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die nur auszugsweise Vervielfilligung oder Abdnderung des Berichts ist ohne
unsere schrifliche Genehmigung nicht zuléssig. Die Verantwortung fir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur Ubernommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde
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Nr.

108
109
110
111
112
113
114
116
116

Parameter

2962
2963
3229
3176
3017
3075
3053
3253
3011

Prothioconazol
Pymetrozin
Pyraclostrobin
Rimsulfuron
Spiroxamin
Tebuconazol
Terbuthylazin
Thiacloprid
Triadimenol

Kurz-Beurteilung:

Son-
der-
zei-

(2]
=3
]
3

ATAIAIAIAIAIATA A

Mess-
wert/
Unter-
schl.
0,03
0,05
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,01

Priifbericht:1709194/1
Seite 4 von 4

Einheit Probenvorbehand-
lung

g/l
Mg/l
Hg/l
g/l
Hg/l
Hg/l
Hg/l
Hg/l
Mg/l

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte der TrinkwV 2001 (2011) ein-
gehalten.

Die Untersuchungsergebnisse erhalten ihre Freigabe mit nachfolgender Unterschrift.

Dr. Si. Taubmann
Geschéftsleitung, Dipl. Chem.

Dr. Sa. Taubmann
Geschéftsleitung, Dipl. Chem.

m

W
Dr. J. Knott
Laborleiter, Dipl. Biol.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die unlersuchten Priifgegenstinde. Die nur auszugsweise Vervielfaltigung oder Abanderung des Berichts ist ohne
unsere schriftiiche Genehmigung nicht zulassig. Die Verantwortung fiir die Richligkeit von Probenahme und Transport wird nur Gbermnommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefihrt wurde
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Parameter und Grenzwerte TrinkwV — Analysenverfahren Firma analab
Anlage zum Priifbericht der analab-Nr: 17 09 194
Mikrobiologische Parameter:
Parameter Grenzwert Verfahren Parameter Grenzwert Verfahren
Koloniezahl bei 22°C 100 (20)" (10007 [gem. Anlage 5 Teil | d), bb) Pseudomonas aeruginosa 0 DIN EN ISO 16266 (K11)
[KBE/ml] TrinkwV 2011 [KBE/100ml]
Koloniezahl bei 36°C 100 Enterokokken[KBE/100ml] 0 DIN EN ISO 7899 (K15)
[KBE/ml]
Coliforme Keime 0 DIN EN 1SO 9308 (K12) Clostridium perfringens 0 gem. Anl. 5 TrinkwV 2001
[KBE/100mi] [KBE/100ml]
Escherichia coli 0 DIN EN 1SO 9308 (K12) Legionella pneumophila 100 DIN EN ISO 11731 -2
[KBE/100ml] [KBE/100ml]
Grenzwert unmittelbar nach Abschiuss der Aufbereilung im desinf. Wasser;
2 Grenzwert bei Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nr. 2 Buchstabe b sowie in Tanks v. Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen
Physikalisch-chemische Parameter
Parameter Grenzwert Verfahren Parameter Grenzwert Verfahren
1,2-Dichlorethan [mg/] 0,0030 DIN EN ISO 10301 (F4) Gesamtrichtdosis [mSv/a] 0,1 Fremdlabor
Acrylamid [mg/l] 0,00010 Fremdlabor Geschmack annehmbar & ohne anormale (DEV B 1/2
Veranderung
Aluminium [mg/l] 0,200 DIN EN ISO 11885 (E22) Kupfer [mg/l] 2,0 DIN EN ISO 11885 (E22)
Ammonium [mg/l] 0,50 DIN 38406 - E5 Mangan [mg/l] 0,050 DIN EN 1SO 11885 (E22)
Antimon [mg/l] 0,0050 DIN 38405 - D32 Natrium [mg/l] 200 DIN EN I1SO 11885 (E22)
Arsen [mgfl] 0,010 DIN EN ISO 11885 (E22) Nickel [mg/]] 0,020 DIN EN ISO 11885 (E22)
Benzo-(a)-pyren [mg/l] 0,000010 Hausverfahren Nitrat [mg/l] 50 DIN EN ISO 10304 (D20)
DIN 38405 - D9
Benzol [mg/l] 0,0010 DIN 38407 - F9 Nitrit [mg/l] 0,50 DIN EN 26777 (D10)
Blei [mg/] 0,010 DIN EN ISO 11885 (E22) Oxidierbarkeit [mg O2/l] 5,0 DIN EN ISO 8467 (H5)
Bor [mg/l] 1,0 DIN EN ISO 11885 (E22) Pflanzenschutzmittel (Ein- 0,00010 Hausverfahren
zelparameter) [mg/l]
Bromat [mg/l] 0,010 DIN EN ISO 15061 (D34) Pflanzenschutzmittel 0,00050 Hausverfahren
(Summe) [mg/I]
Cadmium [mg/l] 0,0030 DIN EN ISO 11885 (E22) pH-Wert 6,5-95 DIN 38404-C5
Calcitlosekapazitat 5 (10)° Berechnung PAK (Summe) [mg/l] 0,00010 DIN EN ISO 17993 (F18)
[ma/]
Chlorid [mg/l] 250 DIN EN ISO 10304 (D20) Quecksilber [mg/l] 0,0010 DIN EN 1483 (E12)
Chrom [mg/] 0,050 DIN EN ISO 11885 (E22 Selen [mg/l] 0,010 DIN EN ISO 11885 (E22)
Cyanid [mg/l] 0,050 DIN 38405 - D14 Sulfat [mg/l] 250 DIN EN ISO 10304 (D20
Eisen [mg/l] 0,200 DIN EN 1SO 11885 (E22) Tetrachlorethen u. Trichlo- 0,010 DIN EN 1SO 10301 (F4)
rethen (Summe) [mg/l]
elektrische Leitfahigkeit (2790 (25°C) DIN EN 27888 (C8) TOC [mg/l] ohne ancrmale Veranderung [DIN EN 1484 (H3)
(bei 25°C) [uS/cm]
Epichlorhydrin [mg/l] 0,00010 Fremdlabor Trihalogenmethane (Sum- 0,050 DIN EN ISO 10301 (F4)
me) [mg/l]
Farbung [m™] 0,5 DIN EN ISO 7887 (C1) Tritium [Ba/l] 100 Fremdlabor
Fluorid [mg/] 1.5 DIN EN 1SO 10304 (D20 Triibung [NTU] 1,0 DIN EN 7027 (C2)
Geruch (vor Ort) annehmbar & ohne  [DEV B1/2 Uran [mg/l] 0,010 Fremdlabor
anormale Verdnderung
Geruch (Labor) 3 (bei 23 °C) DEV B1/2 Vinylchlorid [mg/] 0,00050 Fremdlabor
Bei der Mischung von Wasser aus zwei oder mehr Wasserwerken
Parameter ohne Grenzwert gemaR Trinkwasserverordnung:
Parameter Verfahren Parameter Verfahren
Calcium [mg/l] DIN EN ISO 11885 (E22 Gesamtharte [°dH] Berechnung Sattigungsindex Berechnung
Kalium [mg/l] DIN EN ISO 11885 (E22) Hértebereich gem. WRMG Séaurekapazitét (bis pH 8,2) [mmol/l] |DIN 38409 - H7
Magnesium [mg/l] DIN EN ISO 11885 (E22) pH-Calciumcarbonatséttigung  |Berechnung Saurekapazitat (bis pH 4,3) [mmol/l] _|DIN 38409 - H7
Geruch (Sebamschlilssel)
Bezeichnung Schliissel Bezeichnung Schliissel Bezeichnung Schlissel Bezeichnung Schliissel
ohne 100 stark erdig 310 schwach nach Teer 202 stark nach Teer 302
schwach erdig 210 stark modrig 320 schwach nach Mercaptan 203 stark nach Mercaptan 303
schwach modrig 220 stark faulig 330 schwach nach Mineraldl 204 stark nach Mineraldl 304
schwach faulig 230 stark jauchig 340 schwach nach Hz2S 205 stark nach H.S 305
schwach jauchig 240 stark fischig 350 schwach nach Ozon 206 stark nach Ozon 306
schwach fischig 250 stark aromatisch 360 schwach nach Abwasser 207 stark nach Abwasser 307
schwach aromatisch 260 schwach nach Chior 201 stark nach Chlor 301
Geschmack (Sebamschliissel):
Bezeichnung Schiiissel Bezeichnung Schliissel Bezeichnung Schliissel
ohne 100 schwach erdig 290 stark erdig 390
schwach fade 210 stark fade 310 schwach n. Chior 201
schwach salzig 220 stark salzig 320 schwach n. Seife 202
schwach séuerlich 230 stark sauerlich 330 schwach n. Fisch 203
schwach laugig 240 stark laugig 340 schwach n. Hydrogensulfid 204
schwach bitter 250 stark bitter 350 stark n. Chlor 301
schwach siiflich 260 stark siBlich 360 stark n. Seife 302
schwach metallisch 270 stark metallisch 370 stark n. Fisch 303
schwach faulig 280 stark faulig 380 stark n. Hydrogensulfid 304

B bedeutet nicht bestimmt




Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind geman ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

=y =)
Dr. Blasy - Dr. Busse )OLAB GROUF
Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg

Moosstrale 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214
eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

ANALAB TAUBMANN GMBH
AM BERGLEIN 3
95336 MAINLEUS-ROTHWIND

Datum 20.09.2017
Kundennr. 40010627

PRUFBERICHT 1302985 - 459533

Auftrag 1302985 Uranuntersuchung gemaR Angebot: Nr.: 9112144

Analysennr. 459533 Trinkwasser

Projekt 14370 Trinkwasseruntersuchungen

Probeneingang 19.09.2017

Probenahme keine Angaben

Probenehmer Auftraggeber

Kunden-Probenbezeichnung 17 09 194-1

Chemische Parameter der Anlage 2 Teil | und Il TrinkwV (ohne Pflanzenschutzmittel und

Biozidprodukte)

DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode

Anorganische Bestandteile
[Uran (U-238) [mg/l | 0,0001] 0,0001 [ 001 | [DINEN ISO 172942 (E29) |

TrinkwV: zuldssiger Héchstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 - aktueller Stand DIN 50930:
geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegentiber Wasser"

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV

eingehalten

Beginn der Priifungen: 19.09.2017
Ende der Priifungen: 19.09.2017

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die Priifgegenstédnde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitdtsprifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig.

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Dr. Achrainer, Tel. 08143/79-149
FAX: 08143/7214, E-Mail: Florian.Achrainer@agrolab.de
Kundenbetreuung

Seite 1von 1
Ust./VAT-ID-Nr: Geschaftsfithrer Eine Zweigniederlassung S
DE 128 944 188 Dipl.-Ing. Seb. Maier der AGROLAB Labor GmbH ]
Dr. Paul Wimmer 84079 Bruckberg, M o=y DAKKS
AG Landshut, HRB 7131 R Deutsche

AR Akkreditierungsstelle
D-PL-14289-01-00



Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind geman ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg
Moosstralle 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching
ANALAB TAUBMANN GMBH

AM BERGLEIN 3

95336 MAINLEUS-ROTHWIND

PRUFBERICHT 1302965 - 459501

1302965 Trinkwasseruntersuchung

Auftrag

Analysennr.

Projekt

Probeneingang

Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung

459501 Trinkwasser

ROLAB 57

Your labs. Your service.

14370 Trinkwasseruntersuchungen

19.09.2017
keine Angaben
Auftraggeber
17 09 1941

27.09.2017
40010627

Datum
Kundennr.

Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PSM, Anlage 2 Teil | Nr. 10 TrinkwV)

Einheit

Ergebnis Best.-Gr.

Pflanzenbehandlungs- und Schédlingsbekdmpfungsmittel (PSM)

TrinkwV

DIN 50930
/ EN 12502 Methode

Dicamba mg/l <0,000050 | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Ethofumesat mg/l <0,000025 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Mesotrione mg/l <0,000025 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Alpha-Cypermethrin mg/l <0,000030 | 0,00003 | 0,0001 DIN EN ISO 6468 (F 1)

Chlorthalonil mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 6468 (F 1)

Fenpropidin mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 6468 (F 1)

Fenpropimorph mg/l <0,00001 | 0,00001 | 0,0001 DIN EN ISO 6468 (F 1)

Lambda-Cyhalothrin mga/l <0,000050 | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 6468 (F 1)

Pendimethalin mg/l <0,000020 | 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO 6468 (F 1)

Prosulfocarb mg/| <0,00005 | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 6468 (F 1)

Aclonifen mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Atrazin mg/l 0,00003 | 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Azoxystrobin mg/| <0,000015 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Bentazon mg/l <0,000015 (NWG) | 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Boscalid mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Bromoxynil mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Chloridazon mg/l <0,000010 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)
Chlortoluron mg/l <0,00001 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN ISO 11389 (F 12) (mod.)
Clomazone mg/| <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Clothianidin mg/l <0,000010 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Cyproconazol mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Desethylatrazin mg/| 0,00008 | 0,00002 | 0,0001 DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)
Desethylterbuthylazin mg/l <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Desisopropylatrazin mg/l <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Dichlorprop (2,4-DP) mg/l <0,000010 (NWG) | 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Difenoconazol ma/l <0,000015 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Diflufenican mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (med.)
Dimethachlor mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (med.)
Dimethenamid mg/l <0,000015 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Dimethoat mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Dimethomorph mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)
Dimoxystrobin mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (med.)
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Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode

Diuron mg/l <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Epoxiconazol mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)
Ethidimuron mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Fenhexamid mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)
Fenoxaprop-ethyl mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Flazasulfuron mg/l <0,000050 (NWG) | 0,0001 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Florasulam mg/l <0,000015 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Fluazinam mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Flufenacet mg/l <0,000020 | 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Fluopicolide mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Fluroxypyr mg/l <0,00005 (NWG) | 0,0001 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Flurtamone mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Imidacloprid mg/| <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
lodosulfuron-methyl mg/l <0,000050 (NWG) | 0,0001 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Isoproturon mg/l <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)
Kresoximmethyl mg/| <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)
MCPA mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Metalaxyl! mg/l <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Metamitron mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Metazachlor mg/l <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Metolachlor (R/S) mg/l <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)
Metribuzin mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Napropamid mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Nicosulfuron mg/| <0,000015 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Pethoxamid mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Propamocarb mg/| <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Propazin mg/| <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Propiconazol mg/| <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Prosulfuron mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Prothioconazol mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Pymetrozin mg/l <0,000050 (NWG) | 0,0001 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Pyraclostrobin mg/l <0,000015 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)
Quinmerac mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Quinoxyfen mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Rimsulfuron mg/l <0,000015 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Simazin mg/l <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Spiroxamine mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Tebuconazol mg/| <0,000015 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)
Tebufenpyrad mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Terbuthylazin mg/l <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Thiacloprid mg/l <0,000015 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Thiamethoxam mg/| <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Triadimenol mg/l <0,000010 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Trifloxystrobin mg/| <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Glufosinat mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 E DIN ISO 16308
Glyphosat mg/l <0,000010 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 E DIN ISO 16308
PSM-Summe mg/l 0,00011 0,0005 keine Angabe

TrinkwV: zuléssiger Héchstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 - aktueller Stand DIN 50930:

geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegentiber Wasser”

Enléuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen.
Ust./VAT-ID-Nr: Geschéftsfiihrer Eine Zweigniederlassung
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gekennzeichnet.

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * "

Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlasgung derngRgLAB-LabOA GmbH, Bruckberg v, | Vi

Moosstralte 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany our labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214 ‘ - @
eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 27.09.2017
Kundennr. 40010627
PRUFBERICHT 1302965 - 459501
Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV

eingehalten
Hinweis zu Desisopropylatrazin:
= Desethylsimazin (=Atrazin-desisopropy!)
Hinweis zu PSM-Summe:
Zur Berechnung werden nur die tatsdchlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind,
werden gleich 0 gesetzt.

Beginn der Prifungen: 19.09.2017
Ende der Priifungen: 27.09.2017

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priffgegenstédnde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Dr. Achrainer, Tel. 08143/79-149
FAX: 08143/7214, E-Mail: Florian.Achrainer@agrolab.de
Kundenbetreuung
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